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1 설치
1.1 [bookmark: _Toc12460892]SPPID Converter 등록
· SmartPlant P&ID 실행
[image: ]

· New Template을 버튼 클릭(빈 도면 생성)
[image: ]

· Tools -> Custom Commands… 클릭
[image: ]
· ID2 설치경로(기본 : C:\Program Files (x86)\DOFTECH\ID)에 있는 Converter 폴더에서 SPPIDConverter_Wrapper.dll 입력
[image: ]

· Tools -> ID2 to SPPID Converter Menu 생성 및 Main ToolBar에 SPPID Converter 생성
[image: ]
[image: ]





1.2 [bookmark: _Toc12460893]프로그램 실행
· Tools -> ID2 To SPPID Converter 클릭 또는 Main ToolBar에 SPPID Converter 클릭
[image: ]

2 [bookmark: _Toc12460894]프로그램 설정
2.1 ID2 프로젝트 등록
· Path 버튼 클릭
[image: ]

· ID2 Project 폴더 선택
[image: ]
· 


2.2 [bookmark: _Toc12460896]SPPID DB 설정
· SPPID DB의 Setting을 클릭합니다..
[image: ]

· Load SPPID Site init File 버튼 클릭
· SPPID Plant Site에 있는 ini파일을 선택합니다.
[image: ]
· SPPID DB Server IP, Port, DB User, DB Password를 입력합니다.
[image: ]
· 입력이 끝났으면 Load Plant List From SPPID 버튼을 클릭하여 Site에 있는 Plant List를 가져옵니다.
· Plant List 중 사용할 Plant를 선택해줍니다.
[image: ]
· Save 버튼을 클릭하여 저장합니다.


2.3 [bookmark: _Toc12460897]Item Mapping
· Item Mapping Setting 버튼을 클릭합니다.
[image: ]

· Item Mapping Tab은 총 5개로 구분되어있습니다.
[image: ]

· Symbol
· ID2에서 등록된 Symbol을 보여주며 SPPID Symbol과 Mapping합니다.
· Symbol을 Mapping하는 방법은 Mapping하고자 하는 Symbol을 선택 후 SPPID Symbol Tree에서 더블클릭하여 등록합니다.
[image: ]
[image: ]

· SPPID 이미지도 보기위해선 초기에 Refresh SPPID Image 버튼을 클릭하여 SPPID Symbol 이미지를 가져옵니다.
[image: ]

· Line
· ID2에 등록된 라인과 SPPID Line Symbol을 Mapping합니다.
· Symbol과 Mapping하는 방법은 같습니다.
[image: ]

· Line Number
· ID2의 Line Number Attribute와 SPPID LineNumber Label, Label 위치를 설정합니다.
· Symbol Mapping과 같은 방법으로 LineNumber Label을 Mapping합니다.
[image: ]


· Label Location의 경우 ID2 Text위치와 SPPID Label의 기준점이 다르기 때문에 Label Location을 설정합니다.
· SPPID 기본 LineNumber Label의 경우 기준점이 Left, Center입니다.
[image: ]

· Line Property 설정은 ID2의 Attribute와 SPPID Attribute를 Mapping합니다.
· Ex) Fluid Code의 경우 SPPID Attribute 이름은 OperFluidCode입니다.
[image: ]

· Attribute
· ID2의 Type별로 Attribute가 설정되어 있고 Type별 Attribute와 SPPID Attribute를 Mapping합니다.
· Reducer Type의 경우 Sub Size, Main Size 속성이 있으면 SubSize의 경우 PipingPoint2.NominalDiameter, Main Size의 경우 PipingPoint1.NominalDiameter이며 SPPID Label한 개에 두가지 속성이 입력되기 때문에 한가지 속성에만 Label을 Mapping해줍니다.
· SPPID 기본 Red NominalDiameter Label Symbol의 경우 기준점이 Center이며 Label Location을 Center로 설정해줍니다.
[image: ]
· ETC Setting
· ID2의 Text Item, Note Item을 설정합니다.
· Symbol Mapping 방법과 동일합니다.
[image: ]











3 실행
3.1 [bookmark: _Toc12460899]Load ID2 Document
· Load Files 버튼을 클릭합니다.
[image: ]

· Convert하려는 도면을 선택합니다.
[image: ]

· 선택된 도면들이 목록에 추가됩니다.
[image: ]

3.2 [bookmark: _Toc12460900]도면 설정 및 실행
· 입력된 도면의 Unit을 클릭하여 도면의 Plant Unit을 설정합니다.
[image: ]

· Select Unit 화면에서 Unit을 더블클릭하여 설정합니다.
[image: ]

· 도면의 Template(SPPID 도면 양식), Drawing Number, Drawing Name을 입력합니다.
[image: ]

· 입력이 완료되었으면 도면을 선택(CheckBox 클릭) 후 Run 버튼을 클릭하여 실행시킵니다.
[image: ]
                                                                           
		 19                                              [image: ]
image3.png
W Tools

SmartPlant _Reports

Update Symbology

Custom Commands.
Customize.

Options.
D2 to SPPID Converter

Window _Hel

R





image4.png
Custom Command

= 2131 [T Converter
oz .
HE 211 |%] RadNetAutomation.dil

[5] RadNetcmactr i
[ RADNetinterop.dil
HiES &0 (5] RadNetLogger.dil
[£] spPiDConverter.di
[£] spPIDConverter AutoModeling

& @ o B~
2ue g
2016-11-16 2V 7.
2016-11-16 2V 7.
2016-11-16 2V 7.
2016-05-04 27 9.
2019-06-26 2% 2.
2019-05-31 @ g:.
30160625
2015-11-04 2T 6.
2019-03-02 2% 8.

2019-03-02 23 8...

b

o o oo o o
o o o o o

EEE EE EE EE EE nk\ ]
- RERRRERERRE

o
o

2tl=2iE {[5] SPBIDConverter Wrapper.dil
[ (5] staolecil
e [ system Data sQuite di
[ system Data SQite £F6 di
ﬁ [4] system.Data.SQLite.Ling.dll
[[ECER
e 01 [SPPIDConverter_Wrapper.dil

el
®
&
I

ul Macros (- exeis.dil=ocx)

2710)





image5.png
v | Tools | SmartPlant Reports  Window

Custom Commands.
Customize.

Options.

D2 to SPPID Converter





image6.png
[ File Edit View Tools SmartPlant Reports Window Help

DER &L RBX o+ 4 RReBF |k haME w678

e

1D2 to SPPID Converter





image7.png
[ [prawing Fie Name

Template

Drawing Number

Drawing Name

[status

) e e [ 102 ot
3 path : ||
Load Fies Run
- > Project Name :
Unic Status: 23 43





image8.png
'S D2 Project

path: ||

Project Name :
Status: =3 L3t





image9.png
Browse For Folder

G =2 e p

[ sw= + 4PC + M EE(Z) » HankyouHo » Project

-| |Enter text to search...

[ New Folder

v
> Wupc
> 1@ Hen kyouho
> W aolzae
> @ d=u3
> @ oneprive

=

Date modified

Type

sze

[

T Doftechproject

Folder: | DoftechProject

20190626 S 326

ECEE]

Select.

Ccancel





image10.png
Run

Project Name : DoftechProject
Status: ®F 43

]}
£ seemoe

o settng

Plant Name :
Status: =3 L3t

s Ttem Mapping

L vemmong seung

Status : MappingStatus





image11.png
Open

& > - A [Q@wsz, 43 seve0 » DEVDOFISte -] [Enter text to search...
B New Folder B
M _ECE |Name Date modified Type sze
> ®dec T 325PMDI 2019-06-18 2% 5:10 252
> 1@ Hen kyouho T Backep 20190510 2% 3:24 ]
> I olzzal I Dofelant 2019-04-03 2% 4:16 2 5%
> @ d=u3 TGS 2019-04-18 2% 2:14 2 5%
> @ oneprive Isoynates 325 2019-06-25 2% 3:49 e
1 rd7azECtmD 20190619 2% 11:11 eEt]
1 Roles 20190403 2% 3:01 e
I smartplant Resources 20190403 2% 3:30 252
1 e 2019.04.03 2= 5:00 e 55
4] smartplantyd.ini 2019-04-03 o= 3.0 795 | B1280/E
Fle Name: | smartplantv4.ini ni Fie(~.ii) - Open cancel





image12.png
SPPID Site Information

[~3 Load SPPID Site ini Fle

DB Type ORACLE
Service Name | DEVDOFL
SteName | DEVDOF1Ste

‘SPPID Server Information
severP  [192.168.0.70

port 1521

DB User system

DB Password [+

ﬂ 7 Load Plant List From SPPID
Plant

Save [¥] Gancel





image13.png
Load SPPID Site ini Fle

DB Type ORACLE
Service Name | DEVDOFL
SteName | DEVDOF1Ste
‘SPPID Server Information
Server P 192.168.0.70
port 1521

DB User system

DB Password [**===

plnt.

Load Plant List From SPPID

DotPant

Save [¥] Gancel





image14.png
Path : | Z:#HanKyouHotProject#iDofte

Project Name : DoftechProject
Status: ®F 43

]}
£ seemoe

o settag

Plant Name : DofPlant
Status: ®F 43

i Item Mapping

T e vooong seung

Status © MappngStatus





image15.png
{Symbol | Line | Line Number | Attribute | ETC Setting

D2 Symbol List

Name





image16.png
Name.

7 |sPPID symbol Path

o0 valve e
GATE VALVE 4#Pping¥Valvesir2 Way Common#Gate Vaive.sym
GATE VALVE(T) HPINgW\Valves#2 Way CommontGate Vaive.sym
3-WAY BALL VALVE #Piping#Valvest3 Way#3-Way Valve.sym
BUTTERFLY VALVE

ANGLE VALVE

GATE VALVE WITH PLUG
BALL VALVE WITH PLUG

PLUG VALVE WITH FLANGE
GATE VALVE WITH FLANGE
‘GLOBE VALVE WITH FLANGE
GATE VALVE WITH FLANGE(1)
PLUG VALVE WITH FLANGE(1)

HPpiNgWValvesi2 Way Common#Gate Vaive.sym
4#PIpingHValvest2 Way Common#Ball Vaive.sym
HPpiNgWValvesi2 Way Common#Plug Vaive.sym

HPpingWValvest2 Way Common#Plug Vaive.sym

000000000000




image17.png
SPPID Symbol

> Seqment Breaks
> Speciaky Components
v Vales

~ 2 Way Common
Bal Valve.sym
Butterfy Valve.sym
Check Valve.sym
Diaphragm Valve.sym
[Gate Valve.sym
Globe Valve.sym
Needle Valve.sym
Orbit Valve (TR).sym
Plug Valve.sym
SEP_Generic Rotary Vaive.sym
siide Valve.sym
Vent Drain Valve.sym
Viafer Check Valve (TR).sym
> 2 Way Other
> 3way

> away
ola.





image18.png
Q|

Refresh SPPID Image





image19.png
1D2 Line List

#fInstrumentation®Signal LineWElectric Binary.sym

Name. SPPID Symbol Path |
~ Type: Line
pilary “Winstrumentation'Signal Line#Capillary.sym [x]
» {connect To Process | #instrumentationt¥Signal Line#Connect to Process.sym [x]
[Electric “#instrumentationtitSignal LinetElectric.sym [x]
[Electric Binary [x]





image20.png
1D2 Line Number

SPPID Line Number Label Path | #Pping¥Labels - Pping SegmentsWLine Number.sym





image21.png
Label Location|[ Left, Center





image22.png
~ Type: Line Property

prid
Tag Seq o TAGSEQUENCENO
Piping Material Cizss PpingMaterialsCizss
Insuiation Purpose

Fuud Code OperFiuidCode
Unit No.

Nominal Dameter NominalDiameter





image23.png
desct Lorromiext one

PipingPoint2.NominaDiameter





image24.png
Text & Note Setting

SPPID Text Symbol Path

SPPID Note Symbol Path

#DesigniitAnnotationtfLabelsitem Note & Labelsym

#DesigniitAnnotationtfLabelsitem Note & Labelsym

A

Label Location

Left, Up

Label Location

Left, Up





image25.png
e —
Load Files

T {Drawing File Name





image26.png
Open

>

- A [ wE=e s dpc » M=E(z) > HankyouHo » Project » DoftechProject * Temp

~ | [Enter text to search...

[ New Folder

v
> Wupc
> 1@ Hen kyouho
> W aolzae
> b q=a=
> @ oneprive

Fie Name:

[Home

Date modfied

Type

sze

T Te
"¢ Testbocument.xmi

20190617 9% 3:41

25
XL HE

GHOIE

TestDocument.xm

el Flles(* xmi)

Open

Ccancel





image27.png
) auto converter

Eémzl’minﬂ

Ty LoadFies

Drawing Fie Name

Path 1 | Z:#HanKyouHoWProjectDofte -

Project Name : DoftechProject

Drawing Number Status Status: 23 &3
Ready
SPPID DB

*

Setting

Plant Name : DofPlant
Status: ®F 43

-

L vemmong seung

Status : MappingStatus





image28.png
€ Auto converter

Ty LoadFies

] |orawing File Name

Jone

e

v O

TestDocument




image29.png
~ Dofplant.
~ pLANTL

Unitt





image30.png
Temphte

Drawing Number

Drawing Name’

Status

A-Size.pid

TESTO0L

TESTO01

Ready




image31.png
|unie [ Tempiate |prawing Number





image1.png




image2.png




image32.png




